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Pan Andrzej Zieliński
Wójt Gminy
Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie

Obszarowa ocena
jakości wody prĘeznaczonej
dla gminy Papowo Biskupie

Na podstawie art. 4 pkt 1  ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej   lnspekcji Sani-
tamej  (Dz. U. z 2015 r., poz.  1412 ze zm.),  § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr
2Q±_5 PQZL.|2j&9)|ąrt.12 i  |3 ustawy z dnia 7.06.2001  r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U z 2015 r. poz.139) po rozpatrzeniu ocen okreso-
wych, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy w Chełmnie dokonał oceny obszarowej ja-
kości wody przeznaczonej do spożycia za 2016 r.
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yy3( / d zaopatrywane ludnościZaopa-trywanej próbek wody
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SUW stacj a uzdatniania wody
Dane dobczące wydajności, miejscowości zaopatrywanej  i liczby ludności zaopatrywanej w wodę pozyskano
od Gminy Papowo Biskupie.

Obowiązek zapewnienia należytej jakości podawanej  ludziom z uządzeń zbiorowego zao-
patrzenia w wodę ciążył na Gminie Papowo Biskupie.

Wykaz zbadanych parametrów w wodzie podawanej z w.w urządzeń wodociągowych:
MK (monitoring kontrolny)
- mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa,  zapach,  smak, jon amonowy, bakterie grupy colL
Escherichia coli w 100 ml wody,
MP (monitoring przeglądcrwy)
barwa, mętność, pH, przewodność elektiyczna właściwa, zapach, smak, amonowy jon, azotyny, azotany, inan-
gan,  żelazo,  fluorki,  chlorki,  siarczany,  cyjanki,  rtęć,  sód,  utlenialność  z  KMn04,  bor,  glin,  chrom,  nikieL
miedź,   arsen,   selen,   kadm,   antymon,   ołów,  Z:  trichloroetenu  i  tetrachloroetenu,   12-  dichloroetan,  ben-

#iaom##yTŁjtizm#f3g#i:rb'az#?##ż2ffLy7#wl00mlwody,Estherichk®ti
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy w Chełnmie, na podstawie sprawozdań z badań
próbek wody pobranej w 2016 r. w ilości 20 prób, stwierdził:
•-Jednokrotne przekroczenie jonu amonowego. w wodzie produkowanej przez wodociąg pu-
bliczny  w  Jeleńcu,  wynik  0,84  mgA  (dopuszczalna  wartość:    <026  mg^).  Podjęte  przez
Gminę Papowo Biskupie działania naprawcze w postaci wzmożonego płukania sieci przy-
niosły efekt po kilku dniach.
*Jednokrotne przekroczenie  mętności w wodzie produkowanej  przez wodociąg publiczny
w papowie  Biskupim  wynik  3,0  NTU  (dopuszczalna  wartość:  1,0  NTU)  oraz  zw.  żelaza
wynik  840  LigA  (dopuszczalna wartość  200  LigA).  Podjęte  przez  Gminę  Papowo  Biskupie
działania naprawcze w postaci wzmożonego płukania sieci przyniosły efekt po kilku dniach.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy w Chełmnie w opar-
ciu  o  rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  13.112015  r.  w sprawie  jakości  wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) stwierdza:-przydatność wody do spożycia przez ludzi z ui.ządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Pa-

powo Biskupie, Wrocłoiwki, Jeleniec, Zego[rtowice.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków Gmina Papowo Biskupie zobowiązana była do prowadzenia regular-
nej  wewnętrznej  kontroli jakości  wody.  Ocenę  tej  kontroli  oraz  kontroli  przeprowadzonej
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